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NEUTRO TERRA CABOS DE QLT
Ee—e— #6,0mm? 220V-10-60Hz
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DPS TIPO i
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PROJETO
CABOS DE DISJ. | TENSAO | CARGA ; A CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO CESAR BASTAMANTE
#6,0mm? CIRC. DESCRIGAO S } i
(A) (V) (VA) AV. DR. GASTAO VIDIGAL, 1946 - VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO DESENHO
< > DPS 25 220 SUPRESSOR SURTOS CEP 05316-900 - TEL: 11-3643-3700 e-mail: ceagesp@ceagesp.com.br
INT. DIF. RESIDUAL L1 16 220 200 VA ILUMINACAO \CEAGESP 4| VERIFICADO
BIP. 25A - 30mA t1 16 220 1,5 kVA TOMADAS 1 b
L2 16 220 2,6 kVA | ILUM. PLATAFORMA T LOCAL: CEBAU - GPB - BAURU
v OBRA: INSTALAQOES ELETRICAS
H_m ASSUNTO: DIAGRAMA
ngéL?RDggrSE?u?ggLélg(;igTEchARéo L2:bT FIOTO- POTENCIA INSTALADA 4,3 KVA PROPRIETARIO: CEAGESP FOLHA
EXCLUSIVO (TERRA) LRl COTENCIDENANDADA B RESP. TECNICO: CESAR BASTAMANTE SOARES
GB Fotocélula N¢ DESENHO DATA ESCALA cODIGO REVISAO EX00 03
MAIO/2021 VER DES. 23/05/2021
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A3 (297 x 420)mm




